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13. Eftersyn og afprøvning
13.1. Formål

Formålet med denne procedure er at sikre, at eftersyn og afprøvning gennemføres i henhold til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, inden den autorisations​krævende installations sættes i drift. 

13.2. Gyldighedsområde

Proceduren er gældende for alt autorisationskrævende el-arbejde.

13.3. Baggrund

SKS-krav 3.11.

13.4. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for, at nærværende retningslinjer for eftersyn og afprøvning er indført, overholdes og vedligeholdes. 
Den autoriserede er ansvarlig for, at medarbejderen i forbindelse med den konkrete installation er kvalificeret til at udføre eftersyn og afprøvning. 

13.5. Gennemførelse / indhold
Medarbejderen, der udfører elinstallationen, er ansvarlig for, at eftersyn og afprøvning udføres inden installationen idriftsættes, og at Stærkstrøms​bekendtgørelsen del 6, lægges til grund for udførelsen af eftersyn og afprøvning. 
Medarbejderen er ansvarlig for, at eftersyn og afprøvning dokumenteres i henhold til kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Til dokumentation benyttes bilag E10 ”Eftersyn og afprøvning” og bilag E11 ”Slutkontrol ved mindre installationer”. 

Blanketterne skal indgå i bilag E03 ”Registreringer og resultater” som en del af opgave​dokumentationen. 

Medarbejderen er ansvarlig for, at dokumentationen for eftersyn og afprøvning afleveres til elinstallatørvirksomheden. 

Elinstallatørvirksomheden vurderer resultaterne af eftersyn og afprøvning og beslutter, om resultaterne giver anledning til:

Registrering af eventuelle fejl på fejl- og korrektionsrapport, se afsnit 17 ”Procedure ved fejl”, bilag E08 ”Ændringer i grundlag for bemanding af opgaver” og/eller bilag E13 ”Medarbejder uddannelse, træning og erfaring”.

13.6. Registrering vedrørende kvalitet

Denne procedure giver anledning til registreringer på følgende kvalitetsstyrings​blanketter:

Bilag E03 ”Registreringer og resultater”.
Bilag E10 ”Eftersyn og afprøvning før idriftsættelse”.
Bilag E11 ”Slutkontrol ved mindre installationer”.
13.7. Definitioner

13.8. Arkiv

Bilagene E10 og E11 arkiveres i minimum 5 år. 
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