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15. Styring af udstyr
15.1. Formål

Formålet med denne procedure er at sikre, at virksomheden tilvejebringer og vedlige​holder det udstyr, der er nødvendigt for en el-sikkerhedsmæssig og korrekt udførelse af installationsopgaver. 
15.2. Gyldighedsområde

Proceduren er gældende for alt udstyr, der kan påvirke el-sikkerheden og andet udstyr, der har betydning for korrekt udførelse af alle installations opgaver. 

15.3. Baggrund

SKS-krav 3.13. 

15.4. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for, at nærværende retningslinjer for styring af udstyr er indført, overholdes og vedligeholdes. 
15.5. Gennemførelse / indhold

Virksomheden identificerer alt udstyr, som skal styres og vedligeholdes systematisk og udarbejder en liste over udstyrstyper eller udstyr, se bilag E15 ”Udstyrsoversigt”. 

Udstyr vil for autorisationskrævende el-arbejde normalt omfatte:

· Håndværktøj

· Værktøj og udrustninger for L-AUS

· Måleudstyr

Vedligeholdelsen af det enkelte udstyr eller en udstyrstype beskrives på et stamblad for udstyret, bilag E16 ”Udstyr”. 

Udstyret skal mærkes, så det kan identificeres i forhold til udstyrslisten og stambladet. 

I vurderingen af vedligeholdelsen af måleudstyr indgår kravet til målenøjagtighed, som kan indebære, at det er nødvendigt at kontrollere med kalibreret udstyr med jævne mellemrum. 

Virksomheden indkalder udstyr til periodisk eftersyn i henhold til udstyrets eftersyns-interval. Udstyrets eftersyns-interval skal være i overensstemmelse med Stærk​strøms​bekendtgørelsen. 

Den autoriserede er ansvarlig for indkaldelse. 

I forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse ajourføres udstyrets stamblad. 

Bilag E15 ”Udstyrsoversigt” og E16 ”Udstyr” opdateres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Blanketterne skal indgå i bilag E03 ”Registreringer og resultater”. 
Den enkelte medarbejder er som bruger af udstyret ansvarlig for, at udstyret efterses i forbindelse med brugen. Ligeledes er han/hun ansvarlig for, at beskadiget udstyr ikke benyttes, og at den autoriserede inddrages i beslutning om reparation eller udskiftning af udstyret. 

15.5.1. Skriftlige rutiner for vedligeholdelse

Alt udstyr eller typer af udstyr vurderes med henblik på nødvendigheden af at udfærdige skriftlige rutiner for vedligeholdelse. Såfremt der er leveret vedligeholdelsesvejledninger med udstyret, anvendes disse. 

Den autoriserede har ansvar for vurderingen. 

Vurderingen dokumenteres på bilag E15 ”Udstyrsoversigt” ved angivelse af numre på rutiner for skriftlig vedligeholdelse, hvor det er relevant. 
Den autoriserede har ansvaret for udarbejdelse af eventuelle skriftlige rutiner for vedlige​holdelse. 

Skriftlige rutiner for vedligeholdelse er underlagt dokumentstyring. 

15.6. Registreringer vedrørende kvalitet

Denne procedure giver anledning til registreringer på følgende kvalitets​styrings​blanketter:

Bilag ”E03 Registreringer og resultater”.
Bilag ”E15 Udstyrsoversigt”.
Bilag ”E16 Udstyr”.
15.7. Definitioner

15.8. Arkiv

Originaludgaven af denne procedure opbevares enten på elektronisk form eller i en eller flere til formålet oprettede arkiver herfor hos virksomhedens indehaver eller autoriserede. 
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